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LEGENDA :

cot/ mﬂ\:ﬂ — GLOSNIK NATYNKOWY W OBUDOWIE
ooi\mi\:@ — GLOSNIK DO ZABUDOWY W SUFICIE PODWIESZANYM

— KABEL HTKSHekw PH90 2x1,0 mm2

UWAGI

1. INSTALACJE, W CALOSCI WYKONAC PRZEWODEM TYPU HTKSHekw PH90
0 PRZEKROJACH j/n :

— LINIA NR L1 —  HTKSHekw PH90 2x1,0 mm2
— LINIA NR L2 —  HTKSHekw PH90 2x1,0 mm2
— LINIA NR L3 —  HTKSHekw PH90 2x1,0 mm2

2. PRZEWODY HTKSHekw PH90 UKELADAC NA TYNKU, MOCOWAC
OPASKAMI STALOWYMI DO KOtKOGW STALOWYCH.

3. NUMERACJA ELEMENTOW :
NR GLOSNIKA W STREFIE / NR STREFY POZAROWEJ / NR LINII
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