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LEGENDA
Ed

OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z IZOLATOREM ZWARC MONTOWANA NA
SUFICIE PODWIESZANYM (KORYTARZE) LUB STALYM

OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z IZOLATOREM ZWARC MONTOWANA NA
SUFICIE STALYM ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA NA SUFICIE PODWIESZ.

kY

TEMPERATUROWA CZUJKA DYMU Z IZOLATOREM ZWARC MONTOWANA
NA SUFICIE PODWIESZANYM

RECZNY OSTRZEGACZ POZARU Z IZOLATOREM ZWARC

ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (EKS) Z IZOLATOREM ZWARC

| SILOWNIK

UWAGI

1. INSTALACJE W CALOSCI WYKONAC PRZEWODEM YnTKSYekw 1x2x1 mm?2
2. NA GLOW. CIAGACH KORYTARZY INSTALACJE UKrADAC W RURKACH RB25
3. NIE NALEZY UKtADAC PRZEWODOW INSTALACJI SAP WzDtUZ | PQD
SWIETLOWKAMI. CZUJKI INSTALOWAC W ODLEG. MIN. 40cm OD SWIETLOWEK.
4. MIN. ODLEGLOSC CZUJEK OD WYLOTOW KRATEK WENTYLACJI
| KLIMATYZACJI WYNOSI 0,5m.
5. NUMERACJA ELEMENTOW :
NR ELEMENTU / NR LINII

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA im. arch. K. GUTKOWSKIEJ

RESTRUKTURYZACJA BUDOWANEGO
SZPITALA POWIATOWEGO W PULTUSKU
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