istniejaca
centrala SSP
POLON 4900

10111

o111

02/11

102/11

03/L1

04/11

05/L1

06/L1

07/L1

08/L1

09/L1 10/L1

1/ 12/L1 13/L1 103/L1 104/L1 14/L1  15/U1 18/L1 17/L1 18/L1  19/U0

20/L1

Nr strefy pogarowej  [STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1[STP1/L1[STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1[STP1/L1{STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1[STP1/L1{STP1/L1{STP1/L1
Nr pétli po; arowej L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1
Nr pomieszczenia B-11 B-5 B-2 B-6 B-7 B-2 B-8 B-2 kl. schodowa B-9 B-10 B-29 B-28 B-25 B-26
Poziom _ _ _ _ _ _ _ _ _
21/L11  22/L1 151/L1 152/L1 105/L1 23/L1 24/11 25/L1 26/L1 27/L1  28/L1 29/L1 30/L1  31/L1 32/L1A3IAT 3411 35/L1 36/L1 106/L1 107/L1 37/L1 38/L1  39/L1

E—s——1

Nr pétli po¢arowej STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1{STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1{STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STPAL1|STP1/L1(STP WA |STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1[STP1/L1|STP1/L1|{STP1/L1|STP1/L1{STP1/L1|STP1/L1
Nr pétli pog arowej L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 M L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1
Nr pomieszczenia B-24 B-22 koryt. B-21 B-20 koryt. B-23 B-27 B-19 B-18 BAT" KQryts B-16 B-11 B-15 B-11 B-14
Poziom _ _ _ _ _ _
40/L1 108/L1 41/L1 42/L1  43/L1  44/L1 109/L1 45/L1 46/L1 47/11 48/L1 49/¥1 50/L1

Nr pétli po;arowej STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1{STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1{STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1|STP1/L1

Nr pétli pog arowej L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

Nr pomieszczenia B-14 B-11 B-13 B-12a B-11 B-12
Poziom _ _

LEGENDA :

OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z IZOLATOREM ZWARC MONTOWANA NA
SUFICIE PODWIESZANYM (KORYTARZE) LUB STALYM

OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z IZOLATOREM ZWARC MONTOWANA NA
SUFICIE STALYM ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA NA SUFICIE PODWIESZ.

TEMPERATUROWA CZUJKA DYMU Z IZOLATOREM ZWARC MONTOWANA
NA SUFICIE PODWESZANYM

RECZNY OSTRZEGACZ POZARU Z IZOLATOREM ZWARC
ELEMENT KONTROLNO STERUJACY (EKS) Z IZOLATOREM ZWARG

CENTRALA ODDYMIANIA
PRZYCISK ODDYMIANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
I SILOWNIK

UWAGI :

1. INSTALACJE, W CALOSCI WYKONAC PRZEWODEM YnTKSYekw 1x2x1

2. NA GLOW. CIAGACH KORYTARZY INSTALACJE UKLADAC W RURKACH RB25

3. NIE NALEZY UKLADAC PRZEWODOW INSTALACJI SAP WZDtUZ | POD
SWIETLOWKAMI. CZUJKI INSTALOWAC W ODLEG. MIN. 40cm OD SWIETLOWEK.

4. MIN. ODLEGLOSC CZUJEK OD WYLOTOW KRATEK WENTYLACJ
| KUMATYZACJI WYNOSI 0,5m.

5. NUMERACJA ELEMENTOW :
NR ELEMENTU / NR LINIl (DLA EKS W NAWIASIE PODANY NUMER LOGICZNY)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA im. arch. K. GUTKOWSKIEJ

RESTRUKTURYZACJA BUDOWANEGO
SZPITALA POWIATOWEGO W PULTUSKU

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY — SCH. BLOKOWY SSP BLOK "B”
RZUT PARTERU
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