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UWAGI: Numer obw. 1 2 3 4 5 6
1. System ochrony od porazeh - szybkie wytaczanie w uktadzie sieci TN-S. kW 1,0 1,5 1,0 1,5 0,0 0,0
2. W obwodach gniazd 1-faz. stosowac wytaczniki réznicowopr. z cztonem nadpradowym P312 B16-30AC.
3. W tablicy zastosowaé roztacznik FR 102 25A prod. LEGRAND. szt. 2 3 2 3 0 0
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA im. arch. K. GUTKOWSKIEJ

RESTRUKTURYZACJA BUDOWANEGO
SZPITALA POWIATOWEGO W PULTUSKU

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY — SCHEMAT TABLICY ZASILANIA
REZERWOWANEGO "TSR"™ — BLOK "B"— RZUT PARTERU
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