
DN (mm) H1 (mm)

110 239

160 290

200 340

250 674

315 707

400 809

Nr   
studni

Typ     
kinety

DN        
(mm)

Rzędna 
terenu

Rzędna   
dna

H       
(mm)

H3     
(mm)

Wkładk
a "in 
situ" 
(mm)

Rzędna "in 
situ"

Typ 
włazu

Uwagi

D0 IV 200 83,6 82,47 1130 792 D400

D1 IV 200 83,8 82,54 1260 922 D400

D2 I 200 83,8 82,59 1210 872 D400

D3 IV 200 83,8 82,65 1150 812 D400

DH I 150 83,8 82,6 1200 862 D400
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220
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H2 (mm)

102
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102
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